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LES CONDITIONS DE PRELEVEMENT LORS
DES ANALYSES BACTHRIOLOGIQUES DE

L'EAU DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE et REFERENTIELS (1)

+

Circulaire DGS/SD75C-DHOS/E4 2002-243 du 22 avril 2002
relative a la prevention du risque lié aux légionelles dans les
établissements de santé

Arrété du 13 décembre 2004 relatif aux installations de
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux dair
soumises a autorisation

Circulaire du 6 aolt 2004 relative a la prévention du risque
sanitaire lié aux legionelles d aux tours aeroréfigerentes
humides

Circulaire rf22035/323 du 11/07/2005 relative a la diffusion du
guide d’investigation et d’aide a la gestion d’un ou plusieurs
cas de legionelloses
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE et REFERENTIELS (2)

+

L'’eau dans les établissements de santé- guide technique -
DHOS et DGS — 2005

Le risque lié aux légionelles — guide d’'investigation et d’aide a
la gestion — 2005

Groupe Eau — Santé : Eaux des etablissements de sante :
gualité de I'eau des reseaux intérieurs et aux points d’'usage
(déecembre 2000, mai 2003, avril 2005)
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CIRCULAIRE DGS/SD75C-DHOS/E4 2002-243 DU 22 AVRIL
2002 RELATIVE A LA PREVENTION DU RISQUE LIE AUX
LEGIONELLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

+

Expertise des installations de distribution d’eau
(Plans, consommations, analyses a I'entrée)

Définition d'un protocole et d'un calendrier de
surveillance des Installations  (température,
resultats des analyses, définition des points
critiques)

Définition d'un protocole d’entretien et de
maintenance des installations de distribution d’eau
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CIRCULAIRE DGS/SD75C-DHOS/E4 2002-243 DU 22 AVRIL
2002 RELATIVE A LA PREVENTION DU RISQUE LIE AUX
LEGIONELLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

+

Mise en place d’'un carnet sanitaire

Définition d’'un protocole de mesures preventives
destinées aux services accueillant des patients a
haut risque

Définition des consignes d’intervention avec
programmation de controles
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CIRCULAIRE DGS/SD75C-DHOS/E4 2002-243 DU 22 AVRIL
2002 RELATIVE A LA PREVENTION DU RISQUE LIE AUX
LEGIONELLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE :

+

— Création d’'un groupe de travail regroupant
les différents acteurs (DG, EOH, laboratoire,

services technigues, plombiers, proprietaires
éventuels, personnel soignant)

— ldentification d’'un responsable de I'application
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MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE DE SURVEILLANCE :
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PROTOCOLE DE SURVEILLANCE : DEFINITION DES POINTS
DE PRELEVEMENTS
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PROTOCOLE DE SURVEILLANCE :

+

Personnes formées et autoriséees

Protocoles de prelevements connus,
connaissance des moyens de protection

Choix des préeleveurs

En Fonction de leurs qualifications (et de leur
bonne volonté !)

Plombiers
Techniciens ou Hygiénistes
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LE PRELEVEMENT :
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LE PRELEVEMENT
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LE PRELEVEMENT
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LE PRELEVEMENT
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LE PRELEVEMENT :
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LE PRELEVEMENT:

+

Démontage eventuel des accessoires
Purge ou non en fonction du but de I'analyse

Désinfection ou non du point de prélevement

— Flambage, sauf dans les lieux ou dans les cas ou les
installations ne le permettent pas

— Désinfection (laisser agir au moins 30 secondes)

En cas de désinfection, faire couler au minimum 30
secondes pour refroidir le robinet et éliminer les
eventuelles traces de désinfectant

Proceder au prelevement
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LE PRELEVEMENT :

, 2 * 1

IIII+ +! ! ! 6 . 1] ! ?II 1 !

o+!"™1 "oprEr

H%&&Y'(




LE PRELEVEMENT :

FD T00-522
Juillet 2006

FD T 90-522

Imprimé pour: CTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE

Annexe A
(informative)
Fiche de prélévement

Recherche de légionelles
Prélévement sur un réseau d'eau chaude sanitaire ou un réseau d’eau froide

Identification du prélévement
Identité du préfeveur : Signature
Date du prélévement Heure : .
. Identifiant labo : ...........

Adresse postale du lieu de prélévement :

Identification du point (batiment, étage, piéce, robinet) :

Conditions de prélévement
Traitement collectif ou individuel de feaufroide :  ouiO  nonO  ne sait pas O
Type de robinet: mélangeur O  mitigeur O  poussoirO cellule ©  Douche douchette O autre O
Démontage (mousseur, brise-jet, slc.) avant prélevement oui 0 non O
Prélévement effectué au premier jet : oui 0 non O
Si purge (cas réponse non), préciser le temps de purge £
Désinfection du point de préiévement : flamme O lingettes O aucun O

Prélévements et mesures in situ
Nombre total de flacons :
Mesures in situ Unité Références appareil ul
Température de l'eau : en°C réf
pH: en unité pH réf -
Ghlore libre 3 enmgl Cl, réf
Chiore total : Sy enmgi Cly TR S SR
Résultats ACO Anormal Commentaires éventuels
Aspect 0
Couleur o
‘Odeur : o
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LE PRELEVEMENT :
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LE PRELEVEMENT :
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LE TRANSPORT DES PRELEVEMENTS
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